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Resumen:
el propósito del artículo es presentar 
el procedimiento seguido para el diseño y 
construcción de un controlador lógico pro-
gramable (pLc del inglés programmable lo-
gic controller) que posee una terminal para 
Interface hombre máquina (HMI). Ade-
más, posee distintos tipos de entradas y sa-
lidas que pueden ser controladas a través de 
una red ethernet. Se describen los paráme-
tros de diseño de la terminal y del hardware 
implementado. Se exponen los principales 
resultados obtenidos en un banco de ensa-
yo destinado a probar cada una de sus fun-
cionalidades. como conclusión se presenta 
el primer prototipo funcional desarrollado, 
el cual se satisface las premisas de diseño 
planteadas y la cual ha sido transferida a 
una empresa del medio.
Introducción:
el grupo en energías renovables de la 
universidad del nordeste (ger-unne), 
entre sus diferentes actividades de investi-
gación, formación y transferencia, también 
realiza el desarrollo de prototipos de equi-
pos industriales con el fin de responder a 
la demandada de soluciones tecnológicas 
regionales de interés. en este contexto, el 
ger-unne ha diseñado y construido un 
equipo cuya funcionalidad responde a los 
requerimientos de los pLc y que se comu-
nica con una terminal HMI (por sus siglas 
en inglés Human Machine Inteface) que for-
ma parte de su gabinete. este equipo posee 
entradas analógicas y digitales, salidas digi-
tales, entrada de cuenta de pulsos. Además, 
la terminal desarrollada pueda ser controla-
da u operar en conjunto con otros disposi-
tivos, por medio de una red ethernet, fun-
cionando en modo “Maestro” utilizando el 
protocolo Modbus, ampliamente difundido 
en automatización industrial.
metodología:
para el diseño del pLc que responda a 
los requerimientos de un sistema de tele-
supervisión, que se comunique utilizando 
el protocolo Modbus tcp, se necesita de-
sarrollar el hardware de un módulo HMI 
(human machine interface) que cumpla con 
ciertos requerimientos específicos, los cua-
les se definieron para este caso como; pan-
talla de 2 líneas por 16 caracteres con te-
clado que permita la posibilidad de navegar 
por un menú previamente programado en 
la terminal, en la que puedan ser introduci-
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dos valores numéricos. Dos entradas digita-
les, las cuales deben detectar señales lógicas. 
estas entradas digitales deben ser común 
negativo de 24 V tipo 1 (Iec61131). Las 
entradas estarán aisladas con  respecto a los 
circuitos internos con optoacoplador; con 
una tensión  de aislamiento de 500 V. Lo 
mismo se presenta en el caso de una entrada 
de pulsos de hasta 1 kHz, lo que posibilita 
la conexión de cualquier tipo de sensor o 
medidor con salida de pulsos, como ser me-
didores de caudal o de volumen. Las salidas 
digitales  son a relé para cargas nominales 
de 240 Vca/2A  y 30 Vcc/2A. Vida  útil 
eléctrica mínimo de 100.000 operaciones. 
una entrada analógica de corriente de 12 
bits de resolución lo que permite el sensa-
do de cualquier variable continua, como por 
ejemplo medidores de presión, medidores 
de nivel, medidores de temperatura, etc. 
La entrada analógica de corriente posee un 
rango de señal de entrada de 0 a 20 mA 
de corriente continua; y el error máximo a 
25°c es  menor de 0,2% de fondo de escala; 
para evitar ruidos eléctricos se ha proyec-
tado un filtro que posee una aislación de 
500V con el circuito interno, con una so-
brecarga permanente máxima permitida es 
de 40 mA. el dispositivo incluye un puerto 
para comunicación ethernet y su capacidad 
de  memoria y procesamiento es suficien-
te para implementar los  protocolos tcp/
Ip, de manera que la terminal pueda ser 
controlada o manejada de forma remota. 
Se implementó un Watchdog interno, des-
tinado a la supervisión del software que se 
ejecuta en la terminal. La alimentación del 
dispositivo se realiza a través de una  fuente 
industrial de 24 V de corriente continua.
una vez establecidos los parámetros que 
debe presentar la terminal se procedió el di-
seño de la misma. Se consideró convenien-
te, en base a sus prestaciones de memoria 
y puestos de entrada salida, utilizar para el 
control de la unidad un microcontrolador 
de montaje superficial Atmega2560, cuya 
programación, realizada en lenguaje “c” es 
muy versátil y en la actualidad existen diver-
sos recursos de uso libre así como también 
de librerías de programación, lo que facilita 
establecer la comunicación ethernet y ade-
más el protocolo Modbus tcp. el manejo 
del puerto ethernet se realiza con una placa 
de desarrollo basada en el circuito integrado 
w5100 que cumple con el estándar de la 
Ieee802.3af y que presenta conector rJ45 
para la conexión de la red. La fuente de ali-
mentación del microcontrolador se realizó 
con Mc34063, construyendo una fuente 
del tipo switching, de esta forma se consi-
gue una forma eficiente de reducir los 24 
Vcc de entrada a los 5 Vcc destinados al uso 
interno de la terminal, la topología elegida 
utiliza un transistor externo para manejar 
mayor potencia. para la pantalla se recurre 
a un display normal inteligente de 2 líneas 
por 16 caracteres y el para el teclado se uti-
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liza un teclado de membrana de 16 teclas. 
para el diseño de las entradas se siguieron 
las recomendaciones de la Iec61131 uti-
lizando optoacopladores para obtener una 
elevada aislación, el circuito diseñado para 
las entradas digitales y la entrada de pulsos 
se indica respectivamente en la Figura 1. 
para la entrada analógica se incorporó el 
Mcp3208, el cual es un conversor digital 
analógico de 12 bits con salida serial SpI.
Resultados:
el prototipo HMI desarrollado se ha 
puesto en práctica por medio de la inter-
face ethernet que posee haciendo uso del 
protocolo Modbus tcp en modo esclavo, 
utilizando como Master una pc conectada 
a la misma red. para lo cual se fabricó un 
mini banco de trabajo.
Se desarrolló, a nivel software, una apli-
cación demostrativa que abarca todas las 
funciones presentes en la terminal, de ma-
nera de comprobar su correcto funciona-
miento, la misma, indica en la pantalla del 
dispositivo el carácter de la tecla pulsada de 
su teclado matricial. por otra parte se indi-
ca el valor del registro cargado mediante el 
protocolo Modbus tcp. también se indi-
can en forma de “x” la presencia de entradas 
digitales y de la misma manera se registra 
cuando se activa una de las salidas digita-
les a relé que posee el dispositivo, lo que se 
hace efectivo mediante la escritura de “coils” 
en el protocolo mencionado anteriormente. 
Así mismo, se indican en pantalla el valor 
de corriente, expresado en mA, registrado 
en sus entradas analógicas. por último se 
indica la cuenta de los pulsos recibidos en 
su entrada destinada para tal fin. una fo-
tografía del prototipo de la terminal HMI 
desarrollada se aprecia en la Figura 2.
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en todos los casos una vez configurado 
los parámetros de la red, como ser la direc-
ción Ip destinada, la dirección de la puerta 
de enlace y la máscara de subred, se establece 
la conexión ethernet. en estas condiciones 
la terminal fue testeada exhaustivamente 
con resultados satisfactorios, sin producirse 
ni detectarse fallas en su operación. De esta 
manera, se logra simular su uso por medio 
del envío y recepción de registros a través 
de la red, acatando órdenes de un disposi-
tivo actuando como Maestro, dentro de un 
proceso de automatización.
Conclusiones:
Se ha diseñado, desarrollado y probado 
con éxito el hardware de un pLc que dia-
loga con una terminal HMI y cuenta con 
un puerto para comunicación ethernet. 
Además de las correspondientes entradas 
digitales y analógicas de corriente de nive-
les industriales de 4 a 20 mA, salidas di-
gitales, entrada de cuenta de pulsos, tecla-
do y pantalla funcionado bajo el protocolo 
Modbus tcp en modo esclavo. De esta 
forma, el dispositivo desarrollado presenta 
una gran versatilidad debido a las múltiples 
funciones que ofrece, resultando en una ex-
celente opción al momento de automatizar 
cualquier tipo de proceso de baja/mediana 
complejidad, o bien, como terminal de con-
trol remoto.
el equipo desarrollada ha sido transfe-
rida exitosamente a una empresa del me-
dio dedicada al control y automatización de 
procesos industriales.
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